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Objektsbeskrivning

o Samtliga ldgenheter ar utrustade med FTX aggregat som ar monterat i
badrum i skap.

e Aggregat ar utrustat med roterande varmevaxlare samt eftervarmebatteri el.
o Uteluft tages i fasad ,avluft tak. Spiskapa har inget samband med ventilation .
e | sovrum samt vardagsrum ftilluft , i badrum samt kok franluft.

¢ | badrum ovan det plockbara undertaket finns en renslucka pa franluften i fall
rensning av kanalsystem skulle behévas.

o Evrengorning av till resp franluftsdon enl produktblad ( Obs andra inte
instaliningar pa donen vid demontage eller montage )

o Filterbyte i aggregat enl produktblad .

e Kanaler ar forlagda i 16sull pa vind , uteluftskanal ar kondenisolerad.




